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Dikkat

Sinyal sozciigii, 6nlenmedigi taktirde hafif veya orta bir
yaralanmaya neden olabilecek diisiik risk
derecesindeki bir tehlikeyi tanimlar.

Not

Sinyal sézciigi, onemli bilgilere isaret eder (6rn. maddi
hasarlar), fakat tehlikelere isaret etmez.

Bilgi

Bu semboliin bulundugu notlar, calismalarinizi hizl ve
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Bu kilavuzu kullanma hakkinda notlar

Semboller

TDS 120 R

https://hub.trotec.com/?id=42385

Cihazin kullamim 6mrii ve garanti siiresi

Elektrik gerilimine karsi uyar
Bu sembol, elektrik gerilimi nedeniyle insanlarin

Asagidaki bilgiler sadece Tiirkiye icin gecerlidir:

hayatina ve sagligina yonelik olusan tehlikelere kargi Ticari miisteriler icin garanti siiresi bir yildir. Ozel miisteriler icin
uyarida bulunur. garanti siiresi iki yildir.

& Sicak yiizeye karsi uyari
Bu sembol, sicak yiizeyler nedeniyle insanlarin
hayatina ve sagligina yonelik olugan tehlikelere karsl
uyarida bulunur.

Uyan

A Sinyal sozciigi, onlenmedigi taktirde 6lim veya agir bir
yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki
bir tehlikeyi tanimlar.
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e (ihaz elleriniz nemli veya islakken caligtirmayiniz veya
kullanmayiniz.

Cihazi dogrudan su piiskiirmesine maruz birakmayiniz.

e (ihazin icine asla herhangi bir nesne veya uzuvlarinizi
sokmayiniz.

Kullanim hatalarina iligkin bilgiler — Giivenlik

Bu kilavuzu, cihazi calistirmadan/kullanmadan énce o
dikkatlice okuyunuz ve kilavuzu her zaman kurulum yerinin
hemen yakininda veya cihazin iizerinde bulundurunuz.

Uyan

Tiim giivenlik uyarlarini ve talimatlari okuyunuz.
Givenlik uyarilarina ve talimatlara uymanin ihmal
edilmesi, elektrik carpmasina, yangina ve/veya agir
yaralanmalara neden olabilir.

Daha sonra bakmak igin tiim giivenlik uyanlarim ve
talimatlan saklayiniz.

Bu cihaz, gozetim altinda veya cihazin glivenli

kullamimi hakkinda egitilmis ve bu nedenle olusacak
tehlikeleri anlamig olmalari durumunda 8 yasin
ustiindeki gocuklar ve kisith fiziksel, duyusal veya
mental yeteneklere sahip veya deneyimi ve bilgisi eksik
kisiler tarafindan kullanilabilir.

Cocuklar cihazla oynamamalidir. Temizlik ve kullanici
bakimi, gozetim altinda olmayan ¢ocuklar tarafindan
yapiimamalidir.

A Uyan

Strekli olarak denetlenmedikleri siirece 3 yasin
altindaki gocuklar cihazdan uzak tutulmaldir.
3 yasindan bilyiik ve 8 yasindan kii¢iik cocuklar,
cihazin kendi normal kullanim konumuna yerlestirilmig
veya takilmig olmasi kosuluyla, gozetim altinda
olmalari veya cihazin giivenli kullanimi hakkinda egitim
almig ve bu nedenle olugan tehlikeleri anlamig olmalari
durumunda cihazi sadece agabilir ve kapatabilir.
3 yasindan bilyiik ve 8 yasindan kii¢iik ¢cocuklar, figi
prize takamaz, cihazi ayarlayamaz, cihaz
temizleyemez ve / veya kullanicilarin yapmasi gereken
bakimi yapamaz.

A Uyan

Odada, odayi kendi kendilerine terk edemeyen ve
stirekli gozetim altinda olmayan kisiler varsa, cihazi
kiiclik mekénlarda kullanmayiniz.

n Uyan
Cihazin hava girisi ve hava cikisi ve orn. tekstil driinleri,
perdeler, yataklar ve koltuklar gibi yanici tim maddeler
arasinda en az 1 metrelik bir emniyet mesafesi
birakiniz.
Cihazi patlama tehlikesi altindaki mekanlarda veya
bolgelerde caligtirmayiniz ve bu tir yerlere
yerlestirmeyiniz.
Cihazi, agresif atmosferlerde galigtirmayiniz.
Cihazi dik konumda ve durma giivenligi saglanmis sekilde
yatay ve saglam bir yiizeye yerlestiriniz.
Nemli temizlikten sonra cihazi kurutunuz. Cihaz islak
durumda c¢aligtirmayiniz.

Galisma sirasinda cihazin (izerini 6rtmeyiniz.

Cihazin zerindeki guivenlik igaretlerini, ¢ikartmalari ve
etiketleri cikarmayiniz. Tiim givenlik isaretleri, ¢ikartmalar
ve etiketlerin okunur durumda olmasini saglayiniz.

Cihazin (izerine oturmayiniz.

Cihaz bir oyuncak degildir. Gocuklari ve hayvanlar uzak
tutunuz.

Cihazin her kullanimindan énce cihazin aksesuarlarini ve
baglanti parcalarini olasi hasarlar agisindan kontrol ediniz.
Arizali cihazlar ve cihaz parcalarini kullanmayiniz.

Cihazin disinda bulunan tiim elektrik kablolarinin hasar
gormeye kargi (6rn. hayvanlar nedeniyle) korundugundan
emin olunuz. Elekirik kablolari veya sebeke baglantisinda
hasar varken cihazi kesinlikle kullanmayiniz!

Sebeke baglantisi, Teknik Ek boliimiindeki bilgilere uygun
olmalidir.

Elektrik figini diizgiin bir sekilde topraklanmig prize takiniz.

Elektrik kablosu icin kullanilacak uzatma kablolarini;
cihazin baglanti guiciinii, kablo uzunlugunu ve kullanim
amacini goz ontinde bulundurarak seginiz. Uzatma
kablosunu tamamen aginiz. Agir elektrik yuki olugmasina
izin vermeyiniz.

Cihazdaki bakim, temizlik veya onarim galigmalarindan
once, elekirik fisinin tutarak elektrik kablosunu prizden
cekiniz.

Cihazi kullanmadiginiz zamanlarda, cihazi kapatiniz ve
elektrik kablosunu prizden gikartiniz.

Elektrik fisinde veya elektrik kablosunda hasar tespit
ettiyseniz cihazi kesinlikle kullanmayiniz.

Elekirik kablosu zarar gérmiisse, tehlikeleri onlemek igin,
uretici veya miisteri hizmetleri ya da benzer nitelikte bir
kisi tarafindan degistirilmelidir.

Anizali elektrik kablolari insan saghi icin ciddi tehlike
olusturur!

Cihazin kurulumu sirasinda, Teknik ek bolimii uyarinca
duvarlarla ve nesnelerle arasinda birakilacak minimum
mesafeye ve depolama ve c¢alisma kosullarina dikkat
ediniz.

Hava girisi ve hava cikisinin agik oldugundan emin olunuz.
Cihazi yanici bir zemin iizerine yerlestirmeyiniz.

Sadece orijinal yedek parcalar kullaniniz, aksi taktirde
cihazin diizgiin ve guivenlige uygun sekilde galismasi
garanti edilmez.

Tasima ve/veya bakim c¢alismalarindan énce cihazi
sogumaya birakiniz.

elektrikli isitict TDS 75 R/ TDS 120 R
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e (ihaz, bir duvar prizinin hemen altinda kurulmamalidir.

e Disiriilmigse veya gozle gortlir hasar belirtileri varsa
cihazi kullanmayi birakiniz.

e |sitma cihazinin istli Ortiilmiisse veya isitma cihazi yanhs
yerlestirilmisse yangin tehlikesi olusacagi icin, 1sitma
cihazini; bir programlama cihazi, bir zaman saati, ayr bir
uzaktan kumanda sistemi veya 1sitma cihazini otomatik
olarak kapatan bagka bir diizenekle birlikte kullanmayiniz.

Usuliine uygun kullamim

Cihaz sadece, kapali mekanlarin isitilmasi igin teknik bilgilere
uyarak kullaniniz.
Asagidaki alanlar, usuliine uygun kullanima dahildir:
— Santiye konteynirlari
— Seralar
— Tersaneler
Garajlar
Pazar standlari
Atélyeler
Gastronomi mekanlari
Depolama alanlari ve salonlar
Tersaneler
Islak alanlarda, elektrikli cihazlarin islak alanlarda
caligtinimasina yonelik yerel veya ulusal yonetmeliklere
uyularak.

Usulline uygun kullanimin digindaki bir kullanim, hatal kullanim
olarak kabul edilir.

Makul sekilde dngdriilebilen hatal kullanim

e (Cihazin iizerine 6rn. islak elbiseler gibi nesneler
koymayiniz.

e (ihazi benzin, solvent, boya veya kolay tutusabilen diger
buharlarin yakininda veya bu tiir maddelerin saklandigi
odalarda kullanmayiniz.

e (ihazi acik havada kullanmayiniz.
e (Cihazi araglar isitmak i¢in kullanmayiniz.

e Busitma cihazini ylizme havuzlari, banyo kiivetleri ve
duglarin yakininda kullanmayiniz.

e (Cihazi kesinlikle suya batirmayiniz.

e (ihazi islak ya da suyla kapl bir zemin (izerine
yerlestirmeyiniz.

e (ihazda kendi basiniza yapilan yapisal degisiklikler ve
ekleme veya tadilat islemleri yapmayiniz.

Personelin niteligi

Bu cihazi kullanan kigiler:
e Nemli ortamlarda elektrikli cihazlarla ¢aligirken ortaya
cikabilecek tehlikeleri bilmeli.

e Basta Kullanim hatalarina iligkin bilgiler — Glivenlik bolimi
olmak tizere kilavuzu anlamig olmalidir.

Dis govdenin aclimasini gerektiren bakim calismalari, sadece
uzman elektrik servisleri veya Trotec tarafindan
gergeklestiriimelidir.

Cihazin iizerindeki semboller

Semboller |Anlami

@ Cihazdaki sembol, cihazin iizerine veya hemen

asiimamasi gerektigini belirtir.
Asiri 1sinmay1 dnlemek igin, 1sitma cihazinin Gzeri

ortilmemelidir!

oniine nesnelerin (6rn. mendil, giysi, vb.)
Kalan tehlikeler

Elektrik gerilimine karsi uyan
Elektrikli parcalar tizerindeki caligmalar sadece yetkili
bir uzman sirket tarafindan gergeklestiriimelidir!

Elektrik gerilimine karsi uyari

Cihaz lizerinde gergeklestirilecek tim galigmalardan
once elektrik fisini prizden cikartiniz!

Elektrik figsine nemli ya da islak elle dokunmayiniz.
Elektrik fisinden tutarak elektrik kablosunu elekirik
prizinden cekiniz.

/N

Elektrik gerilimine karsi uyan

Elektrik carpma tehlikesi!

Isitma cihazi bir banyo kiiveti, dus veya ylizme
havuzundaki suyla temas ederse, elektrik garpma
tehlikesi ortaya cikar!

Bu Isitma cihazini bir banyo kilveti, dus veya ylizme
havuzunun hemen yakininda kullanmayiniz!

/N

Sicak yiizeye karsi uyari

Bu cihazin pargalari ¢ok sicak olabilir ve yaniklara
neden olabilir. Cevrede ¢ocuklar ve korunmaya ihtiyaci
olan diger Kisiler varsa dzel dikkat gosteriniz!

Uyan

Hatali kullanim durumunda elektrik carpmasi nedeniyle
tehlike bulunmaktadir.

Cihazi sadece kullanim amacina uygun sekilde
kullaniniz!

Uyari

Egitimsiz kisiler tarafindan amacina veya usuliine
uygun olmayan sekilde kullanilmasi durumunda bu
cihaz cesitli tehlikelere neden olabilir! Personel
niteliklerine dikkat ediniz!
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Uyan
Cihaz bir oyuncak dedgildir ve gocuklarin eline
gecmemelidir.

Uyan

Bogulma tehlikesi!

Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta birakmayiniz.
Cocuklar icin tehlikeli bir oyuncaga dontsebilir.

Uyan

Hatal kurulum durumunda yangin tehlikesi
bulunmaktadir.

Cihazi yanici bir zemin tizerine yerlestirmeyiniz.

Cihazi uzun tiylt hali zeminler (izerine yerlestirmeyiniz.

Uyan
Asiriisinma ve yangin tehlikesini 6nlemek igin cihazin
uzeri ortilmemelidir!

-

Uyan

Hava c¢ikis sicakligini ayarlama adaptoriiniin yanhs
kullammi nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Adaptoriin (5) sadece hava cikis sicakligini ayarlamak
icin tasarlandigina dikkat ediniz. Adaptor (5) 6nceden
monte edilmistir. Her zaman siki oturmasina dikkat
ediniz.

-

Acil durumda yapilmasi gerekenler
1. Cihazi kapatiniz.
2. Cihazi sebeke beslemesinden ayiriniz: Elektrik figinden
tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden gekiniz.
3. Arizali bir cihazi tekrar elektrik sebekesine baglamayiniz.

Asiri i1s1 termostati

Cihazin asiri isinmasi durumunda, cihaz devreye giren bir
emniyet termostatina sahiptir. Cihaz otomatik olarak kapanir.
Emniyet termostati devreye girmisse, cihazi sogumaya birakiniz
ve daha sonra asiri 1IsSimmanin nedenini arayiniz. Sorun devam
ederse miisteri hizmetlerine bagvurunuz.

Cihaz fonksiyonlariyla ile ilgili tanitici ve temel
bilgiler

Cihaz aciklamasi

Elektrikli 1sitma cihazi, 6rn. ic mekanlar icin sicak hava retmek
ve sicak havayi dagitmak icin kullanilir.

Cihaz, bir 1sitma rezistansi tizerinden 1si iiretir. Isitma rezistansi
etrafindaki hava isitilir. Isitilan hava, bir vantilator yardimiyla
odanin icine dflenir.

Cihaz, entegre bir termostata sahiptir ve bu sayede sabit bir
sicak hava akimi Gretir.

Cihazlar bir zaman gecikmeli termostatla donatiimigtir. Bu
termostat, cihazin ¢aligmaya devam etme siiresini otomatik
olarak ayarlar.

Sadece vantilator modu da miimkiindiir.

elektrikli isitict TDS 75 R/ TDS 120 R
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Cihazin goriiniimii

Bilgi
N TDS 75 R ve TDS 120 R cihazlari, calisma paneli ve

ebat hari¢ aynidir.
TDS 120 R cihazi 6rnek olarak gosterilmektedir.

h
=

——

Tanim

Hava ¢ikigi

Araba konstriiksiyonu

Tekerlekler

Galisma paneli (TDS 75 R ve TDS 120 R'de farklidir)

Hava ¢ikig sicakligini ayarlama adaptorii

Hava girigi

Tasima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek
hususlar

Not

Diizgiin olmayan bir sekilde depolar veya tasirsaniz
cihaz hasar gorebilir.

Cihazin taginmasi ve depolanmasiyla ilgili bilgilere
dikkat ediniz.

Tagima
Cihaz, rahatca tasinmasi icin bir tutamakla donatilmistir.
Her tasima isleminden dnce su uyarilara dikkat ediniz:

Cihazi kapatiniz.

Elektrik fisinden tutarak elektrik kablosunu elektrik
prizinden ¢ekiniz.

Elektrik kablosunu ¢ekme halati olarak kullanmayiniz.
Cihazi yeterince sogumaya birakiniz.

Depolama
Her depolama isleminden dnce su uyarilara dikkat ediniz:

Elektrik fisinden tutarak elektrik kablosunu elekirik
prizinden cekiniz.

Cihazi yeterince sogumaya birakiniz.

Cihazi kullanmadiginiz zamanlarda agagidaki depolama
kosullarina uyunuz:

Cihazi kuru, donmaya ve Isiya karsi korunmus sekilde
depolayiniz.

Cihazi tozdan ve dogrudan giines isigindan korunan bir
yerde dik bir pozisyonda depolayiniz.

Gerekirse, iceri giren toza karsi cihazi bir kilifla koruyunuz.

Cihazdaki hasarlari 6nlemek igin, cihazin dstiine bagka
cihazlar veya nesneler koymayiniz.

elekiriki sitic1 TOS 75 R/ TDS 120 R
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Baglanti veya montaj

Teslimat kapsami

1 x elektrikli isrtici
2 x tekerlek

2 x ayak

1 x tekerlek dingili
1 x tagima kolu

6 x civata

22 x rondela

6 x somun

2 X Kupilya

2 x yildiz civata

1 x kilavuz

Cihazin ambalajindan c¢ikartiimasi

1.
2.
3.

Kartonu aginiz ve cihazi gikartiniz.

Ambalaji cihazdan komple ¢ikartiniz.

Elektrik kablosunu komple aginiz. Elektrik kablosunun
zarar gérmemis olmasina dikkat ediniz ve agarken kabloya
zarar vermeyiniz.

Montaj

Elektrik gerilimine karsi uyari

Hatali montaj nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Montaj i¢in, basta 1slak alanlara yonelik olmak lizere
yerel veya ulusal yonetmelikler mevcut olabilir.
Montajin bir elektrik teknisyenine yaptiriimasini
oneriyoruz.

n Uyan
Hava ¢ikis sicakligini ayarlama adaptoriniin yanhs

kullanimi nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Adaptoriin (5) sadece hava cikis sicakhigini ayarlamak
icin tasarlandigina dikkat ediniz. Adaptér (5) 6nceden
monte edilmistir. Her zaman siki oturmasina dikkat
ediniz.

Islem igin uygun bir alet kullaniniz.

Arabanin takilmasi

ik calistirmadan énce, cihaz araba konstriiksiyonuna
takilmalidir. Araba konstriiksiyonu; tekerlekler, tasima kolu ve
ayaklardan olusur.

Tekerleklerin ve ayaklarin takilmasi

Tekerlekleri ve ayaklari cihaza takmak igin agagidaki yontemi
izleyiniz:
1. Ayaklan (8) ve tekerlek dingilini (9) cihaza yerlestiriniz.
2. Ayaklari iki yildiz civatayla (7) ve iki sabitleme
civatasiyla (10) cihaza sikica vidalayiniz.

o\ N s' -

70N

!

3. Tekerlek dingilini emniyet kupilyalariyla (11) ayaklarda
emniyete aliniz.

elekiriki sitic1 TOS 75 R/ TDS 120 R
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4. Tekerlekleri (12), tekerlek dingilinin iki ucuna takiniz ve
tekerlekleri somunlar ve rondelalarla sabitleyiniz.

12

12

Bilgi

Yildiz civatalari (7) ve sabitleme civatalarini (10)
gevsetir ve ayaklar (8) bagka bir pozisyona
dondriirseniz, cihazin edim acisi degisebilir.
Pozisyonu sabitlemek icin ayaklari yildiz civatalar (7) ve
sabitleme civatalaryla (10) sikica vidalayiniz.

Tagima kulpunun takilmasi

Tasima kulpunu cihaza takmak icin agsagidaki yontemi izleyiniz:
v" Tekerlekler ve ayaklar cihaza takilmistir.
1. Tasima kulpunu (13), takilan ayaklara dogru tutunuz.
2. Tagima kulpunu civatalar, rondelalar ve somunlaria
ayaklara sikica vidalayiniz.

13

Baglanti veya montaj
’\ Bilgi
\/ ilk devreye alma sirasinda veya cihaz uzun siire
kullanilmaz ise sonra ilk kullanimda koku olugumu

meydana gelebilir.
Cihazin kurulumu sirasinda, Teknik Ek boliimii uyarinca
duvarlarla ve nesnelerle arasinda birakilacak minimum
mesafelere dikkat ediniz.

/

e

H

&J

- H

e (Cihazin her baglanti veya montaj isleminden dnce elektrik
kablosunun durumunu kontrol ediniz. Cihazin kusursuz
durumda oldugundan sliphe duyarsaniz miisteri
hizmetlerini arayiniz.

e (Cihaz dik ve devrilmeyecek gekilde yerlegtiriniz.

e (zellikle cihazi odanin ortasina yerlestirirseniz, elektrik
kablosunu veya diger kablolar doserken kablolara takilip
disme tehlikesini engelleyiniz. Kablo kopriilerinden
kagininiz.

e Kablo uzatmalarinin tamamen acilmis ve ¢oziilmiis
durumda oldugundan emin olunuz.

e Perde veya baska nesnelerin hava akimini
engellememesine dikkat ediniz.
e (Cihazin nem veya suyla temas etmeyeceginden emin
olunuz.
Elektrik kablosunun baglanmasi
e Elektrik figini diizgtin bir sekilde topraklanmig prize takiniz.
e Elektrik kablosunun cihazin arkasindan geciriimesine

dikkat ediniz. Elektrik kablosunu kesinlikle cihazin
oniinden gegirmeyiniz!
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Kullanim

e Kapilari ve pencereleri acik tutmayiniz.
Calisma paneli

TDS 75 R
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Sicaklik
doner diigmesi

Oda termostatindaki sicakligin
ayarlanmasi

Cihaz1 acma
Baglanti veya montaj bdlimiinde agiklandigi gibi calismaya
hazir gekilde kurduktan sonra cihazi ¢aligtirabilirsiniz.
1. Havalandirma ve isitma kademeleri on segim
anahtarini (14) istediginiz 1sitma kademesine getiriniz.

Oda termostatinin ayarlanmasi

1. Sicakhik kademesiz doner diigmesini (15) istediginiz
sicakliga ayarlayiniz.

Oda termostati, oda sicakligini otomatik olarak ayarlar:

e Ayarlanan degerin aslimasi durumunda, isitici yeterli
diizeyde soguyana kadar fan calismaya devam ederken
isitict kapatilir. Isitici yeterli diizeyde soguyunca isitici
devreye girer.

Devre disi birakma

Elektrik gerilimine karsi uyari
Elektrik figsine nemli ya da islak elle dokunmayiniz.

* Havalandirma ve isitma kademeleri 6n segim
anahtarini (14) 0 konumuna getirerek cihazi kapatiniz.

e Fan, yaklasik 3 dakika ¢alismaya devam eder ve sonra
otomatik olarak kapanir.

e Fanin ¢calismaya devam etme siiresinin doimasini
bekleyiniz.

e FElekirik fisinden tutarak elektrik kablosunu elektrik
prizinden cekiniz.

e (ihazi tamamen sogumaya birakiniz.

e (ihazi, Kullanicinin kendi yapabilecegi bakim, onarim veya
driiniin temizligine iligkin bilgiler béliimiinde anlatilanlara
uygun sekilde temizleyiniz.

e (ihazi, "Tagima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek
hususlar" bdlimiinde anlatilanlara uygun sekilde
depolayiniz.

Cihazin eneriji tiikketimi acisindan verimli
kullanimina iligkin bilgiler

Gereksiz enerji tiiketimini 6nlemek i¢in, cihazin sadece gergek
kullanim siiresi boyunca agik kalmasina dikkat ediniz.
Mevcutsa, cihazin kapatma otomatiginden faydalaniniz.

elektrikli isitict TDS 75 R/ TDS 120 R
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Hatalar ve anizalar

Elekirik gerilimine karsi uyari

Cihazin aciimasini gerektiren calismalar, sadece
yetkili uzman sirketler veya Trotec tarafindan
gerceklestirilmelidir.

Not

Tm bakim ve onarim galismalarindan sonra en az
3 dakika bekleyiniz. Cihazi ancak daha sonra aginiz.

Kusursuz islevselligi temin etmek icin, cihaz iiretim esnasinda
defalarca kontrol edilmigtir. Buna ragmen arizalar ortaya ¢ikarsa
cihaz1 asagidaki listeye gore kontrol ediniz.

Cihaz ¢caligmaya baslamiyor:

e Elektrik baglantisini kontrol ediniz.

e Elektrik kablosunun ve elektrik figinin hasarli olup
olmadigini kontrol ediniz. Hasarlar belirlerseniz cihazi
calistirmay! denemeyiniz.

Bu cihazin sebeke baglanti hatti zarar goriirse, tehlikeleri
oOnlemek icin, Uretici veya mugteri hizmetleri ya da benzer
nitelikte bir kisi tarafindan degistirilmelidir.

e Yapi tarafindaki sebeke sigortasini kontrol ediniz.

e 0da sicakhgini kontrol ediniz. istenen oda sicakligina
ulagildigi icin duruma bagh olarak oda termostati kapandi.

e Duruma baglh olarak motor arizalidir. Arizali bir motor bir
elektrik uzmaninin degistirmesini saglayiniz.

e Duruma baglh olarak oda termostati arizalidir. Arizal bir
oda termostatini bir elektrik uzmaninin degistirmesini
saglayiniz.

Cihaz acildi, fan ¢ahgiyor fakat isitmiyor:

e 0da sicakligini kontrol ediniz. istenen oda sicakligina
ulagildigi icin duruma bagl olarak oda termostati kapandi.

e Asiri isinma korumasinin devreye girmis olup olmadigini
kontrol ediniz (bkz. Kullanim hatalarina iligkin bilgiler —
Gavenlik bolimi).

e Duruma bagh olarak 1si rezistansi yanmis. Arizali bir 1si
rezistansini bir elektrik uzmaninin degistirmesini
saglayiniz.

e Duruma bagli olarak oda termostati arizalidir. Arnizali bir
oda termostatini bir elektrik uzmaninin degistirmesini
saglayiniz.

Fan caligmiyor:
e (Cihazin agik olup olmadigini kontrol ediniz.
e Elektrik baglantisini kontrol ediniz.

e Elektrik kablosu ve elektrik figinin hasarl olup olmadigini
kontrol ediniz.

e Duruma bagl olarak fan motoru arizali olabilir. Arizal bir
fan motorunu bir elektrik uzmaninin degistirmesini
saglayiniz.

Hava akimi azaldt:

e Hava girigini ve ¢ikigini kontrol ediniz. Hava girigi ve ¢ikig
serbest olmalidir. Gerekiyorsa kirleri temizleyiniz. Teknik
bilgilere gore duvarlar ve nesnelerden birakilmasi gereken
asgari mesafelere dikkat ediniz.

Cihaz giiriiltii cikanyor, titriyor:
e (Cihazin dikey konumda ve durma giivenligi saglanmis
sekilde kurulup kurulmadigini kontrol ediniz.
Cihaz kontrollerden sonra sorunsuz bir sekilde caligmiyor:

Miisteri hizmetleriyle temas kurunuz. Gerekirse cihazi onarim
icin bir yetkili elektrik servisine veya Trotec'e gotiriiniz.

elektrikli isitict TDS 75 R/ TDS 120 R
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Kullanicinin kendi yapabilecegi bakim, onarim
veya liriiniin temizligine iligkin bilgiler

Periyodik bakim ile ilgili bilgiler

Bakim ve koruma araligi

her baglanti
veya montaj
isleminden dnce

Gerektiginde|En azindan

2 haftada bir

En azindan
4 haftada bir

En azindan En azindan her
6 ayda bir il

X

Emme ve disar Gfleme agikliklarini
kirlenme ve yabanci cisimler
acisindan kontrol ediniz, gerekiyorsa
temizleyiniz

Emme 1zgarasini kirlenme ve
yabanci cisim agisindan kontrol
ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz

Dig temizlik

Cihazin i¢ kisminin kirlenip
kirlenmedigini gorsel olarak kontrol
ediniz

Hasarli olup olmadigini kontrol ediniz

Sabitleme civatalarini kontrol ediniz

Deneme caligmasi

Bakim ve koruma protokolii
Cihaz tipi: oo,

Cihaz nUMArast: ......coceeveevveevernenns

Bakim ve koruma araligi

6 7 8 9 10 | 11

12

13

14

15

16

Emme ve disar Gfleme agikliklarini
kirlenme ve yabanci cisimler
acisindan kontrol ediniz, gerekiyorsa
temizleyiniz

Emme 1zgarasini kirlenme ve
yabanci cisim agisindan kontrol
ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz

Dig temizlik

Cihazin i¢ kisminin kirlenip
kirlenmedigini gorsel olarak kontrol
ediniz

Hasarli olup olmadigini kontrol ediniz

Sabitleme civatalarini kontrol ediniz

Deneme caligmasi

Notlar

j CTarihy e,
IMZA: e

2. Tarin: o,
IMZA: oo

3. Tarin: e 4 Tarin: oo
IMZA: oo, IMZA: i

5. Tarih: e
IMZA: e,

6. Tarih: e
IMZA: e

7. Tarih: e, 8 Tarih: e,
IMZA: e IMZA: e

9. Tarin: e
IMZA: i

jO. Tarin: o,
IMZA: oo

j1. Tarin: e 12. Tarin: e
IMZA: oo, IMZA: i

j3. Tarin: e,
IMZA: e

j4. Tarin: e
IMZA: e

j5. Tarih: oo 16. Tarih: e,
IMZA: e IMZA: e
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Bakima baslanmadan dnce yapilacak igslemler

Elekirik gerilimine karsi uyar

Elektrik fisine nemli ya da islak elle dokunmayiniz.
e (Cihazi kapatiniz.

e Elekirik fisinden tutarak elektrik kablosunu elektrik
prizinden gekiniz.
e (Cihazi tamamen sogumaya birakiniz.

Elektrik gerilimine karsi uyar

Cihazin acilmasini gerektiren calismalar, sadece
yetkili uzman girketler veya Trotec tarafindan
gerceklestirilmelidir.

Dig govdenin temizlenmesi

Elekirik gerilimine karsi uyar
Cihazi kesinlikle suya batirmayiniz!

Dis govdeyi nemli, yumusak, hav birakmayan bir bezle

temizleyiniz. Dig g6vdenin icine nem girmemesine dikkat ediniz.

Elektrikli parcalarin nemle temas etmemesine dikkat ediniz.
Bezi nemlendirmek igin 6rn. temizleme spreyi, ¢oziicii madde,
alkol iceren temizleyiciler veya asindirici maddeler gibi agresif
temizlik maddeleri kullanmayiniz.

Temizlikten sonra silerek mahfazayi kurutunuz.

Teknik ek
Teknik bilgiler
Parametre Deger
Model TDS 75R TDS 120 R
Isitma glicii
1. kademe: sadece sadece
havalandirma havalandirma
2. kademe: 7500 W 15000 W
3. kademe: 15000 W 30000 W
Hava miktari 1100 m*/saat 1900 m%/saat
Galigma araligi -20°Cila+45°C |-20 °Cila +45 °C
Sebeke baglantisi  |400 V /50 Hz 400V /50 Hz
Maks. giic tiiketimi {15000 W 30000 W
Nominal akim 21,7A 434 A
tlketimi
Sebeke sigortasi 32A 63 A
Fig tiri CEE 32 A, 5 kutuplu |CEE 63 A, 5 kutuplu
Koruma tipi P24 P24
Ses basinci seviyesi (57 dB(A) 61 dB(A)
(1 m mesafede)
AQirlik 19 kg 26 kg
Hava ¢ikis 28 cm 32cm
sicakhigini ayarlama
adaptoriniin ¢api
Boyutlar (Uzunluk x {580 x 550 x 620 x 550 x
Genislik x Yilkseklik) (860 mm 860 mm
Duvarlarla ve
nesnelerle aradaki
minimum mesafeler
tst (A):{50 cm 50 cm
arka (B):|50 cm 50 cm
yan (C):{50 cm 50 cm
on (D):|/50 cm 50 cm
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TDS 75 R devre semasi
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TDS 120 R devre semasi
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TDS 75 R yedek parcalara genel bakis ve yedek parca
listesi

Uyan!
Yedek parcalarin pozisyon numaralari, kilavuzda parcalar igin
kullanilan pozisyon numaralarindan farklidir.

elekiriki sitic1 TOS 75 R/ TDS 120 R
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TDS 75 R yedek parca listesi

No. |Yedek parca Miktar [No. Yedek parca Miktar
1 Knob 2 19 The Blades Clamp 1

2 |Industrial Plug 1 20 Cover Of The Grill 1

3 Fixed Screws 2 21 Inner Casing Holder 6

4 |Tube Cap 2 22 Under Support Of Heating Element 1

5  |Wheel 2 23 Upper Support Of Heating Element 3

6  |Metal Handle 1 24 Outer Casing 1

7 |Axis 1 25 Inner Casing 1

8 |Left Stand 1 26 Fan 1

9 |Right Stand 1 27 Moter 1

10 |Front Grill 1 28 Switch 1

11 |Back Grill 1 29 Capacitance 1

12 |Components Of The Wind 1 30 Time Delay Thermostat 1

13 |Upper Cover 1 31 Adjustable Thermostat 1

14 |Middle Panel 1 32 Re-set Thermostat 1

15 |Control Panel 1 33 Heating Element 3

16  |Plug Panel 1 34 Relay 1

17  |Front Cover Of Control Box 1 35 Non-self-resetting thermal cut-out 1

18 [Back Cover Of Control Box 1

| 16 | elekiriki sitic1 TOS 75 R/ TDS 120 R
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TDS 120 R yedek parcalara genel bakis ve yedek parca
listesi

Uyan!
Yedek parcalarin pozisyon numaralari, kilavuzda parcalar igin
kullanilan pozisyon numaralarindan farklidir.

elektrikli isitici TDS 75 R/ TDS 120 R
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TDS 120 R yedek parca listesi

No. |Yedek parca Miktar |No. |Yedek parca Miktar
1 Knob 2 20 Cover Of The Grill 1
2 Industrial Plug 1 21 Inner Casing Holder 6
3 |Sealing Ring 1 22 Under Support Of Heating Element 1
4 |Fixed Screws 2 23 Upper Support Of Heating Element 3
5  |Tube Cap 2 24 Terminal Support 1
6 |[Wheel 2 25 Outer Casing 1
7 |Axis 1 26 Inner Casing 1
8 Metal Handle 1 27 Fan 1
9 |Left Stand 1 28 Moter 1
10 |Right Stand 1 29 Switch 1
11 |Front Grill 1 30 Capacitance 1
12 |Back Grill 1 31 Time Delay Thermostat 1
13 |Components Of The Wind 1 32 Adjustable Thermostat 1
14 |Upper Cover 1 33 Re-set Thermostat 1
15 |Middle Panel 1 34 Heating Element 6
16 |Control Panel 1 35 Relay 2
17  |Plug Panel 1 36 Terminal 2
18 |Front Cover Of Control Box 1 37 Non-self-resetting Thermal Cut-out 1
19 [Back Cover Of Control Box 1

Bakim, onarim ve kullanimda uyulmasi gereken
kurallar

Uyan

Dis govdenin agiimasini gerektiren periyodik bakim
calismalari ve onarimlarda Trotec miisteri servisine
bagvurunuz. Kurallara aykir sekilde agilan cihazlar her
tlirli garanti kapsami digindadir ve garanti talepleri

gecersiz olur.

Servis istasyonlar

Asagidaki bilgiler sadece Tirkiye icin gegerlidir:
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.

Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,
14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi
34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Uretici ve ithalatci firmanin unvani, adres ve
telefon numarasi

ithalatci (sadece Tiirkiye icin gecerlidir):
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.
Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Uretici:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7
D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
Faks: +49 2452 962-200
E-posta: info@trotec.de

elektrikli isitict TDS 75 R/ TDS 120 R
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Kullanim sirasinda insan veya cevre sagligina
tehlikeli veya zararl olabilecek durumlara iligkin
uyarilar

hi¢

Elektronik cihazlar evsel atik degildir ve Tiirkiye'de, elektrikli ve
elektronik cihazlar hakkindaki Elektrikli ve Elektronik Teghizat
Atiklar Direktifi'ne (EETA) gore uzman bir tasfiye merkezine
gonderilmelidir. Kullandiktan sonra llitfen bu cihazi gecerli yasal
diizenlemelere uygun sekilde tasfiye ediniz.

elekiriki sitic1 TOS 75 R/ TDS 120 R
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